
（別紙） 【釧路】

数量

消火器 39

1

1

13  屋内消火栓（１号栓）埋込型１１，露出型２

14  直接起動スイッチ１，遠隔起動スイッチ１３

13

1

1

1

3

3

3

1

1

4

116

25

132  自動火災報知用１１８、防火戸用１４

13

13

156  主・副音響２，放送設備による１５４

13

1

1

1 120W/自火報設備連動

154

1

1

1

誘導灯 12

48

1

3

4

配線 1

非常用照明装置 155  居室１１１，廊下３９，階段５

点検対象設備一覧表

粉末消火器 蓄圧式

起動用スイッチ

消火栓

屋内消火栓設備

設備内容等

制御盤

水源（貯水槽、給水装置、バルブ類等）

呼水装置

放水試験（総合点検）

表示灯

粉末タンク（操作部を含む）

加圧用窒素容器

薬剤点検

加圧送水装置

非常照明器具

受信機P型1級　44回線

常用電源　交流電源

表示灯

定温式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

P型1級発信器

音響装置

常用電源　交流電源

副受信機　44回線

絶縁抵抗測定及び配線点検（総合点検）

排煙設備（防火戸等含
む）

制御盤 5回線

誘導灯及び誘導標識

誘導標識等

スピーカ回線

可動垂れ壁　9連・13連

防火戸（ドア式Ｓ型）

自動火災報知設備

粉末消火設備

非常電源（蓄電池）

増幅器操作部200Ｗ以下

煙感知器

予備電源（受信機のみ）

起動装置（押しボタン）非常警報設備

差動式分布型感知器

差動式又は補償式ｽﾎﾟｯﾄ型感知器

消火栓起動装置


