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令和６年度 通報連絡及び公表基準に基づく公表事項（内容については別添参照） 

 

 

区分 発生日 号機 件      名 

区分Ⅳ 

令和6年 

 12月11日 
－ 沖合モニタのデータ欠測について 

令和7年 

 2月 8日 
－ 気象観測設備における風速データの不信頼について 

※区分Ⅳは、１ヶ月分を翌月１０日までに公表。 

（注）区分Ⅳ②は、翌営業日までに公表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 －２－ 

通報連絡及び公表基準に基づく公表事項の内容 

 

 

区分 発生日 号機 内      容 

区分Ⅳ 

 

令和6年 

 12月11日 
－ 

・沖合モニタのデータ欠測について 
１． 事象の概要 

令和６年１２月１１日（水）の午後４時１０分に泊発電所よ
り北海道原子力環境センターに伝送している沖合モニタの測
定データが欠測した。 
 
欠測したデータは以下のとおり。 
・沖合水温（海面下：０．５ｍ、５ｍ、１０ｍ、１４ｍ） 
 

２． 原因と処置 
泊発電所１・２号機放水口ポストのケーブル点検に伴い、放

水口ポストの光ケーブルを解線すべきところ、誤って近接して
設置している沖合モニタの光ケーブルを解線してしまったた
め、沖合モニタの測定データが欠測した。 
 
その後、速やかに誤って解線した光ケーブルを結線し、同日

午後４時２０分にデータ伝送が復旧したことを確認した。 
 

令和7年 

 2月 8日 
－ 

・気象観測設備における風速データの不信頼について 
１．事象の概要 

泊発電所から北海道原子力環境センターにテレメータ伝送
しているデータのうち、気象観測局の風速の１０分値データ
が、風向風速計のプロペラ部の凍結に伴い、令和７年２月８日
（土）午後４時５０分以降「０．０ｍ/s」となった。 
 
このため、同日、午後１０時５０分より環境センターへのテ

レメータ伝送を停止した。 
 
その後、１０日（月）に風向風速計の点検を行い、同日午後

３時３０分に機器の健全性を確認（凍結解消含む）し、１２日
（水）午後２時５０分より環境センターへのテレメータ伝送
を再開した。 
 

２．欠測期間 

風向風速計のプロペラ部の凍結に伴い、風速データとして、

信頼性がないデータと判断した以下の期間を欠測扱いとした。 

 

・令和７年２月８日（土）午後４時５０分～２月１０日（月）
午後３時３０分 

 

※区分Ⅳは、１ヶ月分を翌月１０日までに公表。 

（注）区分Ⅳ②は、翌営業日までに公表。 

 

以 上 

別 添 


