
 －１－ 

令和５年度 通報連絡及び公表基準に基づく公表事項（内容については別添参照） 

 

 

区分 発生日 号機 件      名 

区分Ⅱ 
令和5年 

 8月22日 
－ 泊発電所構内での傷病者発生について 

区分Ⅳ 

令和5年 

 5月17日 
－ 

気象観測設備のうち、気温、湿度の不信頼データの伝送に

ついて 

令和6年 

 2月17日 
－ 

気象観測設備のうち、気温、湿度の不信頼データの伝送に

ついて 

※区分Ⅳは、１ヶ月分を翌月１０日までに公表。 

（注）区分Ⅳ②は、翌営業日までに公表。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 －２－ 

令和5年度 通報連絡及び公表基準に基づく公表事項の内容 

 
 

区分 発生日 号機 内      容 

区分Ⅱ 
令和5年 

 8月22日 
－ 

・泊発電所構内での傷病者の発生について 
 令和５年８月２２日泊発電所構内（屋外）にてベルトコンベア
の組立作業を行っていた協力会社作業員１名が体調不良を訴え
たため、午後３時１８分、救急車を要請し、岩内町内の病院に  
搬送した。 
 
 医師による診察の結果、熱中症と診断された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和5年 

 5月17日 
－ 

・気象観測設備のうち、気温、湿度の不信頼データの伝送

について 
１．事象の概要 

令和５年５月１８日（木）に、前日５月１７日（水）の気象
観測データの記録を確認していたところ、６秒周期で収集され
た気温、湿度の６秒値データのうち１個が異常な値（気温：  
－２０℃、湿度：０．１％）であることを確認した。 
 
このことにより泊発電所から北海道原子力環境センター  

（以下、「環境センター」という。）へテレメータ伝送している
当該６秒値を使用して計算した午前２時２０分の１０分値 
データ※について前後のデータと比較した結果、若干低くなっ
ていることを確認した。 
 

  このため、５月１７日（水）午前２時２０分の気温、湿度の
データを不信頼データとした。 

 
２．推定原因 

今回の事象は、６秒値１個のみで異常が発生したものであ
り、発生当日に実施した点検で装置は健全であったことから、
偶発的な事象と推定した。 
 

  今後もこれまで同様、不信頼データを速やかに発見できるよ
うに監視を継続していく。 

 
※ １０分値データ 

１０分の間に６秒周期で収集した１００個の値を演算処理 
（平均）した値 

 
 

令和6年 

 2月17日 
－ 

・気象観測設備のうち、気温、湿度の不信頼データの伝送

について 
１．事象の概要 

令和６年２月１９日（月）に、２月１６日（金）～１８日（日）
の気象観測データの記録を確認していたところ、２月１７日
（土）の６秒周期で収集された気温、湿度の６秒値データのう
ち１個が異常な値（気温：－２０．０℃、湿度：０．０％）で
あることを確認した。 
 
このため、泊発電所から北海道原子力環境センター（以下、

「環境センター」という。）へテレメータ伝送している当該  
６秒値を使用して計算した２月１７日（土）午前４時００分の
１０分値データ※１について、不信頼データとした。 

別 添 



 －３－ 

区分 発生日 号機 内      容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

区分Ⅳ 

 
２．推定原因と対策 

気温、湿度のデータは気象観測設備制御盤※２内の入力処理 
部※３、信号処理部※４、演算処理部※５、出力処理部※６等を経由
してテレメータ伝送される。 
 
２月１９日（月）に現場確認を行った結果、事象発生時刻に

おいて演算処理部に「入力値が異常であること」を示す記録が
確認された。その他の機器で異常を示す記録は確認されなかっ
た。 

 
また、２月２０日（火）に気温、湿度計の点検を実施した結

果、異常は確認されなかった。 
 
これらの状況から、本事象は気象観測設備制御盤内の「信号

処理部から演算処理部の間において、一時的なデータ破損等が
発生し、演算処理部が演算できないデータが生成された」こと
により発生したものと推定した。 
 

  このため、３月２５日（月）、本事象の要因の可能性がある
信号処理部から演算処理部の間の機器（信号処理部、ハブ  
（ＨＵＢ）※７、演算処理部）およびＬＡＮケーブル※８の交換を
実施した。 

 
※１：１０分値データ 

１０分の間に６秒周期で収集した１００個の値を演算処理
（平均）した値 

※２：気象観測設備制御盤 
   気象観測データを収集、処理、伝送を制御している機器等を

収納した盤 
※３：入力処理部 
   検出した電気信号をデジタル信号に変換する機器 
※４：信号処理部 

検出した測定値データを演算処理部に伝送する機器 
※５：演算処理部 
   信号処理部から受け取ったデータをテレメータ設備等の装置

へ出力するための演算処理を行っている機器 
※６：出力処理部 
   演算処理部から受け取ったデータを電気信号に変換し、テレ

メータ設備等の装置へ出力する機器 
※７：ハブ（ＨＵＢ） 
   信号処理部から演算処理部へ伝送するデータを中継する機器 
※８：ＬＡＮケーブル 
   信号処理部から演算処理部へデータを伝送する通信線 

 

※区分Ⅳは、１ヶ月分を翌月１０日までに公表。 

（注）区分Ⅳ②は、翌営業日までに公表。 

 

以 上 

 
 

 


