
令和５年度

泊発電所周辺温排水影響調査結果報告書 令和６年７月

北　　　　　海　　　　　道

温 排 水





は じ め に

北海道及び北海道電力(株)は、泊発電所環境保全監視協議会が定めた「環境放射線監視及び

温排水影響調査基本計画」に基づき、昭和６１年９月より事前調査を開始し、昭和６３年１０月

から泊発電所１号機の試運転開始に伴い温排水影響調査を実施しています。

本報告書は令和５年度の調査結果について、令和６年７月に開催された泊発電所環境保全監視

協議会において確認されたものを取りまとめたものです。
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温　排　水　影　響　調　査　結　果





調査項目及び調査地点数は、表１及び表２のとおりである。

水　　　温

塩分 (参考値)

流 況 調 査

底 質 調 査

表２　　生物調査項目　（北海道電力）

マクロベントス

メガロベントス

（４） 調　査　方　法

（５） 評　価　方　法

泊発電所環境保全監視協議会技術部会が定めた「環境放射線監視結果及び温排水影響調査

　 結果の評価方法」による。

13

海 藻 3

魚　等　の　遊　泳　動　物

浅 海 生 物
3

潮　間　帯　生　物 3

13

泊発電所環境保全監視協議会技術部会が定めた「温排水影響調査測定方法」による。

4～6

 卵　 ・ 稚　仔 14

スケトウダラ卵・稚仔・稚魚 12

海生生物調査

 動・植 物 プ ラ ン ク ト ン 15

調 査 区 分 調　査　項　目 調　査　地　点　数

強熱減量、全硫化物、ＣＯＤ、粒度組成 10

底生生物

水 質 調 査
塩分、透明度、pH、DO、COD、SS、T-P、
PO4-P、T-N、NH4-N、NO2-N、NO3-N、

n-ヘキサン抽出物質

海域 11
15

河川  1

流　向　・　流　速 2 5

沖  合  モ  ニ  タ ― 1

水 温 調 査

停　船　測　定 41 102

曳　航　測　定 延べ 10 ㎞ ―

水 温

取 水 口 モ ニ タ ― 2

放 水 口 モ ニ タ ― 2

（３） 調　査　項　目

表１　　物理調査項目

調 査 区 分 調　査　項　目
調　査　地　点　数

北海道 北海道電力

（２） 調　査　期　間

令和５年４月～令和６年３月　（令和５年度）

１  　 調 査 概 要

（１） 調　査　機　関

北海道原子力環境センター

北海道電力株式会社

（注）平成18年８月の基本計画改定に伴い、平成18年度第３四半期から一部の調査項目

について、調査点数を変更した。
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２  調  査  結  果

令和５年度に実施した泊発電所周辺温排水影響調査結果は次のとおりである。 

なお、泊発電所１号機は平成23年４月22日から、２号機は平成23年８月26日から、３号機は平成

24年５月５日から、定期検査のため、運転を停止していた。 

（1） 物 理 調 査

物理調査は水温、流況、水質、底質調査について実施した。

ア 水 温 調 査

水温調査の結果のうち停船測定による水温の水平及び鉛直分布は図１－１～16に示すとおり

である。また、曳航測定結果の概要は表３－１～２に示すとおりである。水温モニタ測定結果

は表４及び図１－17～18に示すとおりである。 

第１四半期： 

 停船測定結果の水温は10.2℃～11.7℃の範囲、また、塩分（参考値）は29.3～34.0の範

囲であった。 

 曳航測定結果の水温は10.7℃～12.3℃の範囲、塩分（参考値）は3.0m層で過去の同一四

半期の範囲を上回り、全体としては31.4～33.9の範囲であった。一方、水温モニタによる

連続測定結果では、沖合モニタの表層で7.5℃～21.2℃の範囲であった。取放水口モニタに

ついては１・２号機、３号機とも循環水ポンプが停止中であった。 

第２四半期： 

 停船測定結果の水温は12.3℃～26.1℃の範囲、また、塩分（参考値）は29.3～34.2の範

囲であった。 

 曳航測定結果の水温は24.0℃～25.0℃の範囲、塩分（参考値）は32.0～33.8の範囲であ

った。一方、水温モニタによる連続測定結果では、沖合モニタの表層で20.3℃～27.8℃の

範囲であり、取放水口モニタについては１・２号機、３号機とも循環水ポンプが停止中で

あった。 

第３四半期： 

 停船測定結果の水温は13.5℃～16.7℃の範囲、また、塩分（参考値）は31.1～34.0の範

囲であった。 

 曳航測定結果の水温は14.3℃～16.0℃の範囲、塩分（参考値）は0.5m層で過去の同一四

半期を下回り、全体としては25.6～33.2の範囲であった。一方、水温モニタによる連続測

定結果では、沖合モニタの表層では4.4℃～22.9℃の範囲であった。取放水口モニタについ

ては１・２号機、３号機とも循環水ポンプが停止中であった。 

第４四半期： 

 停船測定結果の水温は4.6℃～8.2℃の範囲、また、塩分（参考値）は30.7～34.1の範囲

であった。 

 曳航測定結果の水温は5.2℃～6.9℃の範囲で、塩分（参考値）は30.5～33.6の範囲であ

った。一方、水温モニタによる連続測定結果では、沖合モニタの表層では3.5～10.6℃の範

囲であった。取放水口モニタについては１・２号機、３号機とも循環水ポンプが停止中で

あった。 
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測定

深度

（ｍ）

0.5 11.0 ～ 12.3 24.6 ～ 25.0 14.3 ～ 15.9 5.2 ～ 6.9 2.3 ～ 27.1

1.0 10.9 ～ 11.6 24.3 ～ 24.9 15.2 ～ 16.0 5.7 ～ 6.9 2.5 ～ 27.1

2.0 10.9 ～ 11.6 24.1 ～ 24.8 15.5 ～ 16.0 5.9 ～ 6.9 3.0 ～ 27.0

3.0 10.7 ～ 11.5 24.0 ～ 24.8 15.7 ～ 16.0 5.9 ～ 6.9 3.3 ～ 27.0

測定

深度

（ｍ）

0.5 31.4 ～ 33.7 32.0 ～ 33.6 25.6 ～ 32.9 30.5 ～ 33.6 20.0 ～ 34.1

1.0 32.4 ～ 33.7 32.2 ～ 33.7 30.4 ～ 33.0 32.0 ～ 33.6 22.4 ～ 34.5

2.0 32.8 ～ 33.8 32.8 ～ 33.8 32.2 ～ 33.1 33.0 ～ 33.6 26.4 ～ 34.1

3.0 32.9 ～ 33.9 33.2 ～ 33.7 32.7 ～ 33.2 33.1 ～ 33.6 28.3 ～ 34.1

(S61.9～R5.3)

過去の測定値の

範　　　　囲

(H9.4～R5.3)

表 ３－２　曳航測定結果　（塩分）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

単位：℃表 ３－１　曳航測定結果　（水温）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

過去の測定値の

範　　　　囲

（注）平成８年７月の基本計画の一部改正に伴い、平成９年度から調査測線を変更して測定す
るとともに、塩分（参考値）の測定を開始した。塩分は単位なし（国際的な表記方法）。

また、平成18年８月の基本計画の改定に伴い、平成18年度第３四半期から調査測線を一
部変更した。
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図 １－１ 水温及び塩分水平分布図　（深度0.5ｍ） 調査年月日 ：令和５年５月８日
（第１四半期：北海道実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

［水温水平分布図 ］

［塩分水平分布図 ］

天気 曇 風向 WNW 風速 4.8m/s 気温 10.9℃ 降水量 0.0㎜

1,2号機 1,2号機
取水口 放水口
3号機 3号機
取水口 放水口

沖合 10.8℃
水温モニタ(10:00)

-

- -

-
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図 １－２ 水温及び塩分水平分布図　（深度0.5ｍ） 調査年月日 ：令和５年５月10日
（第１四半期：北海道電力実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

［水温水平分布図 ］

［塩分水平分布図 ］

天気 晴 風向 W 風速 1.9m/s 気温 11.2℃ 降水量 0.0mm

1,2号機 1,2号機
取水口 放水口
3号機 3号機
取水口 放水口

水温モニタ(8:00)
- - 沖合 11.0℃

- -
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図 １－３ 水温及び塩分水平分布図　（深度0.5ｍ） 調査年月日 ：令和５年８月７日
（第２四半期：北海道実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

［水温水平分布図 ］

［塩分水平分布図 ］

天気 曇 風向 ESE 風速 2.0m/s 気温 25.7℃ 降水量 0.0mm

1,2号機 1,2号機
取水口 放水口
3号機 3号機
取水口 放水口

水温モニタ(12:00)
- - 沖合 25.2℃

- -
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図 １－４ 水温及び塩分水平分布図　（深度0.5ｍ） 調査年月日 ：令和５年８月１日
（第２四半期：北海道電力実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

［水温水平分布図 ］

［塩分水平分布図 ］

天気 晴 風向 S 風速 1.3m/s 気温 24.2℃ 降水量 0.0mm

1,2号機 1,2号機
取水口 放水口
3号機 3号機
取水口 放水口

水温モニタ(8:00)
- - 沖合 24.4℃

- -
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図 １－５ 水温及び塩分水平分布図　（深度0.5ｍ） 調査年月日 ：令和５年11月５日
（第３四半期：北海道実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

［水温水平分布図 ］

［塩分水平分布図 ］

天気 曇 風向 E 風速 4.0m/s 気温 5.3℃ 降水量 0.0mm

1,2号機 1,2号機
取水口 放水口
3号機 3号機
取水口 放水口

水温モニタ(8:00)
- - 沖合 14.2℃

- -
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図 １－６ 水温及び塩分水平分布図　（深度0.5ｍ） 調査年月日 ：令和５年11月１日
（第３四半期：北海道電力実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

［水温水平分布図 ］

［塩分水平分布図 ］

天気 #REF! 風向 E 風速 3.7m/s 気温 14.2℃ 降水量 0.0mm

1,2号機 1,2号機
取水口 放水口
3号機 3号機
取水口 放水口

水温モニタ(8:00)
- - 沖合 15.8℃

- -

-11-



図 １－７ 水温及び塩分水平分布図　（深度0.5ｍ） 調査年月日 ：令和６年２月26日
（第４四半期：北海道実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

［水温水平分布図 ］

［塩分水平分布図 ］

天気 曇後雪 風向 NNE 風速 2.2m/s 気温 0.3℃ 降水量 0.0mm
1,2号機 1,2号機
取水口 放水口
3号機 3号機
取水口 放水口

6.2℃

- -
水温モニタ(14:00)
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図 １－８ 水温及び塩分水平分布図　（深度0.5ｍ） 調査年月日 ：令和６年２月５日
（第４四半期：北海道電力実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

［水温水平分布図 ］

［塩分水平分布図 ］

天気 晴 風向 E 風速 3.3m/s 気温 -4.4℃ 降水量 0.0mm

1,2号機 1,2号機
取水口 放水口
3号機 3号機
取水口 放水口

5.8℃

- -
水温モニタ(8:00)

- - 沖合
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図 １－９ 水温及び塩分鉛直分布図 調査年月日 ：令和５年５月８日
（第１四半期：北海道実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

　［水温鉛直分布図 ］

　［塩分鉛直分布図 ］

天気 曇 風向 WNW 風速 4.8m/s 気温 10.9℃ 降水量 0.0mm
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図 １－10 水温及び塩分鉛直分布図 調査年月日 ：令和５年５月10日
（第１四半期：北海道電力実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

　［水温鉛直分布図 ］

a　線 ｃ　線

　［塩分鉛直分布図 ］

a　線 ｃ　線

天気 晴 風向 W 風速 1.9m/s 気温 11.2℃ 降水量 0.0mm
1,2号機 1,2号機
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図 １－11 水温及び塩分鉛直分布図 調査年月日 ：令和５年８月７日
（第２四半期：北海道実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

　［水温鉛直分布図 ］

　［塩分鉛直分布図 ］

天気 曇 風向 ESE 風速 2.0m/s 気温 25.7℃ 降水量 0.0mm
1,2号機 1,2号機
取水口 放水口
3号機 3号機
取水口 放水口- -
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図 １－12 水温及び塩分鉛直分布図 調査年月日 ：令和５年８月１日
（第２四半期：北海道電力実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

　［水温鉛直分布図 ］

a　線 ｃ　線

　［塩分鉛直分布図 ］

a　線 ｃ　線

天気 晴 風向 S 風速 1.3m/s 気温 24.2℃ 降水量 0.0mm
1,2号機 1,2号機
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図 １－13 水温及び塩分鉛直分布図 調査年月日 ：令和５年11月５日
（第３四半期：北海道実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

　［水温鉛直分布図 ］

　［塩分鉛直分布図 ］

天気 曇 風向 E 風速 4.0m/s 気温 5.3℃ 降水量 0.0mm

1,2号機 1,2号機
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図 １－14 水温及び塩分鉛直分布図 調査年月日 ：令和５年11月１日
（第３四半期：北海道電力実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

　［水温鉛直分布図 ］

a　線 ｃ　線

　［塩分鉛直分布図 ］

a　線 ｃ　線

天気 曇後雨 風向 E 風速 3.7m/s 気温 14.2℃ 降水量 0.0mm

1,2号機 1,2号機
取水口 放水口
3号機 3号機
取水口 放水口- -

水温モニタ(8:00)
- - 沖合 15.8℃
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水

深

（
ｍ
）

-19-



図 １－15 水温及び塩分鉛直分布図 調査年月日 ：令和６年２月26日
（第４四半期：北海道実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

　［水温鉛直分布図 ］

　［塩分鉛直分布図 ］

天気 曇後雪 風向 NNE 風速 2.2m/s 気温 0.3℃ 降水量 0.0mm
1,2号機 1,2号機
取水口 放水口
3号機 3号機
取水口 放水口- -
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- - 沖合 6.2℃
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図 １－16 水温及び塩分鉛直分布図 調査年月日 ：令和６年２月５日
（第４四半期：北海道電力実施分） 水温の単位 ：℃

塩分の単位 ：なし （国際的な表記方法）

　［水温鉛直分布図 ］

a　線 ｃ　線

　［塩分鉛直分布図 ］

a　線 ｃ　線

天気 晴 風向 E 風速 3.3m/s 気温 -4.4℃ 降水量 0.0mm
1,2号機 1,2号機
取水口 放水口
3号機 3号機
取水口 放水口- -

水温モニタ(8:00)
- - 沖合 5.8℃
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