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北海道建設部建築局建築整備課
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令和 ２ 年 ８ 月

一級建築士事務所　北海道知事登録（石）第５６３８号

建築設備士（大臣）登録第１８Ａ１－００４７Ｎ１号　高橋　忠明

(改修図)
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構内配電線路設備図
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掘削断面図

既設引込開閉器盤

至北電柱

電灯 CVT60sq E5.5sq(FEP40)
動力 EM-CE8sq-3C   (FEP30)

電灯 EM-CE8sq-3C

電灯 CVT60sq E5.5sq(FEP40)
動力 EM-CE8sq-3C   (FEP30)

電灯 CVT60sq E5.5sq(FEP40)
動力 EM-CE8sq-3C   (FEP30)電灯 CVT60sq           (E51)

動力 EM-CE8sq-3C E5.5sq(E31)

電灯 CVT60sq           (E51)
動力 EM-CE8sq-3C E5.5sq(E31)

動力 CVT8sq (FEP30)
電灯 CVT60sq(FEP40)×2

注記)1.薄線は既設のままとする。

動力 EM-CE8sq-3C E5.5sq(FEP30)

電灯 CVT60sq(G42LT)×2
動力 CVT8sq (G28LT)
動力 EM-CE8sq-3 E5.5sq(G28LT)

引込開閉器盤(既設のまま)

EM-IE5.5sq(G16LT)

(A)

電灯 CVT60sq　　　　　(G42LT)×2
動力 CVT8sq 　　　　　(G28LT)
動力 EM-CE8sq-3 E5.5sq(G28LT)
接地 EM-IE5.5sq　　　 (G16LT)

GL

(A)

発電機切換盤･引込開閉器盤 取付参考図

発電機切替盤(新設)

引込開閉器盤(既設のまま)

(北電ﾒｰﾀｰ再取付)

(北電ﾒｰﾀｰ取外し)

(D)

(E)

発電機切替盤(新設)

(事務室内)

警報盤 3L

　　　　　　　　　　　　　　(GZ54)
ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ盤 EM-CE8sq-3C
発電機電源 EM-CE8sq-2C
ｽｺｯﾄﾄﾗﾝｽ盤 EM-CET60sq E22sq (GZ82)

警報       EM-CEE2sq-10C    (GZ28)

PB SS400×300×300 (ｻﾋﾞ止め)

PB SS400×400×400 (ｻﾋﾞ止め)

PB SS400×400×300 (ﾒﾗﾐﾝ)

機械はつり 50φ150㎜

機械はつり 63φ150㎜

ﾊﾝﾄﾞﾎｰﾙ

地中線埋設標鉄製

構内引込柱

接地極埋設標(SUS)

900×900×900
（鉄蓋R2K－60共）

異種管接続（FEP･GLT）

電力量計箱 Wh

警報盤 3L

油面指示計

地中埋設配管配線

露出配管配線構内配電線路設備図(改修図)　S=1/100

(新設)EM-CE8sq-3C ×2

EM-CET60sq (新設)

EM-CET60sq (新設)

CVT60sq (既設のまま)

(新設)

(A)

EM-CE8sq-3C

EM-CE8sq-2C

(GZ75)

(GZ75)

(GZ75)

(GZ51)

(GZ51)

(FEP80)

(FEP50)

EM-CET60sq E22sq

EM-CE8sq-3C

EM-CE8sq-2C

発電機回路 単相  (新設)

補機電源         (新設)

発電機回路 三相  (新設)

(FEP30)

(C)

EM-CEE2sq-4C (FEP30)(B)

(D)

(E)

EM-CEE2sq-6C

EM-CEE2sq-6C

(天井ｺﾛｶﾞｼ)

油下限･電源(新設)

警報(新設)

警報(新設)

EM-CEE2sq-8C 一括警報・80%負荷･油下限･電源(新設)

(E31)

PB SS200×200×200WP-Z35

(D)

天井隠ぺい配線

(C)

電灯 CVT60sq(FEP40)
動力 CVT8sq (FEP30)

油面指示計

(B)

発生土

GL

保護砂

発生土

GL

保護砂

(一般部)
（ＦＥＰ８０）×１、（ＦＥＰ５０）×１
（ＦＥＰ３０）×１

(一般部)（ＦＥＰ３０）×１

埋設ｼｰﾄ埋設ｼｰﾄ 埋設ｼｰﾄ埋設ｼｰﾄ
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北海道後志総合振興局保健環境部

岩内地域保健室発電機設置工事
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〈凡例〉

記　号 名　　　称 備　　考

〈配線凡例〉　　特記なき配線サイズは下記による

記　号 名　　　称 備　　考

隣地境界線72.760

ﾊﾟﾗﾎﾞﾗｱﾝﾃﾅ

ｵｲﾙﾀﾝｸ

車庫

保健所庁舎

自転車置場

犬抑留所

物置 ﾌﾟﾛﾊﾟﾝ庫

犬魂碑

車庫

発電機油ﾀﾝｸ
(950L)

600

9
50

1
8
00

2450 3200 2150

13
00

10000

24
50


