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直流電源装置異常 ○

故障・警報表示項目
地下監視室
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配線用遮断器トリップ（一括）

モールド変圧器
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過負荷警報 ○ ○○

    準ずる。

    耐震処理及びアンカーボルトの施工は「国土交通省住宅局建築指導課監修建築設備耐震設計・施工指針」に

７．単線結線図取付の事。

    準ずる。

    その他の事項は「国土交通大臣官房官庁営繕部設備課監修電気設備工事共通仕様書平成３０年版」に

    適合すること。

６. 電気設備工事（配・分電盤等）標準仕様書（平成３０年版）、北海道建設部建築局建築整備課仕様に
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北海道日高合同庁舎受変電設備改修工事単線結線図
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５．外部への一括警報接点を設ける。

４．高圧受電部前面には保護アクリルカバーを取付、危険表示を表示する。

３．キュービクル式非常電源専用受電設備の基準に適合すること。

２．配線用遮断器の２次側に端子台を取付る。

１．ＬＢＳの保護カバーの取付はドア式とする。
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