
　
５
０

／
　
２
０

Ａ
1階

PC
P対

応
ｺﾝ
ｾﾝ

ﾄ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

　
３
Ｐ

Ｅ Ｇ

１３０KVA　２００V

発電機

EM-CET22゜(FEP50)

２７

１

ｋ
Ｖ

Ａ

ｋ
Ｖ

Ａ

GP
-2

GP
-3

　
４
０

０
／
２
５
０

Ａ

Ｍ
Ｃ
Ｃ
Ｂ

　
３
Ｐ

　
４
０

０
／
２
５
０

Ａ

３
７
，
５

３
７
，

５

低
圧

電
灯
盤

1

低
圧

電
灯

盤
2

Ｔ

２１０Ｖ/１０５Ｖ

３φ３Ｗ７５ｋＶＡ

防振ゴム、耐震ストッパー付き

温度計付
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発電機
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EM-FP250゜-1Cx3

EM-FP200゜-1Cx3x2 E60゜(FEP100)x2

北海道釧路合同庁舎非常用電源設備改修工事工事名株式会社　山道設備設計事務所
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技術者
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印

計画通知用押印欄 法適合確認用押印欄

計画通知書に記載された設計者の記名及び押印

代表となる設計者氏名・印
設備設計者氏名・印構造設計者氏名・印意匠設計者氏名・印

その他の設計者氏名・印　欄
設備設計一級建築士氏名・印構造設計一級建築士氏名・印

北海道建設部建築局建築整備課

延面積

平成　　　年　　　月　　日

調 整 者

年 月 日

共通図　整理番号

所在地

口座名

職 氏 名

索 引
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年　枚ノ内 号

設 計

事 務

所 名
枚ノ内 号

印

縮
　
尺

設
 
計
 
図
 
名
 
称

管理建築士　氏名　 小池　　洋

一級建築士事務所　 北海道知事 （石） 登録第３０４９号

単線結線図

受変電設備

単線結線図

改　修

Ｅ－０２
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平成30年12月
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ＭＳ１
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Ａ２ Ｂ２

Ｓｉ

Ｚ

(b)
ＭＳ２
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黒
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橙
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防錆電源盤　電源切替開閉器　制御回路

Ａ１－Ａ２:Ａ電源側投入端子

Ｂ１－Ｂ２:Ｂ電源側投入端子

ＭＳ１，ＭＳ２：制御開閉器
ＡＵＸ：補助開閉器(オプション）

Ｃ１：Ａ電源側投入操作コイル

Ｃ２：Ｂ電源側投入操作コイル

Ｓｉ：シリコン整流器
Ｚ：電圧リレー

２７，８４:電圧リレー
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露出型　製作盤 W:600xH:2300xD:75
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消火ポンプ起動信号にて「切」

14゜

高圧引込

３φ３Ｗ６．６ｋＶＡ　５０Ｈｚ

ＰＡＳ
７．２ｋＶＡ２００Ａ

ＺＣＴ８ｋＡ
I ＞(過電流ﾛｯｸ、VT内蔵、

方向性地絡付） ＶＴ
鋼板製キャビネット付

ＥＡ
６ｋＶ　ＥＭ－ＣＥＴ　３８　（ＦＥＰ８０）

ロ

ＣＨ

ＣＨ

ＥＡ

ＶＣＴ

各機器へ至る

8.0kA

EA

AS
I ＞ W A

x2

EA

EA V
PF1A

PFx2 VS
6600/110V
VTx2

50VA

VCB
TC

ＥＡ，ＤＥＢ

ＬＢＳ

ＰＦ　Ｇ３０Ａ

６．６ｋＶ/２１０Ｖ

３φ３Ｗ７５ｋＶＡ

Ｔ

防振ゴム、耐震ストッパー付き

温度計付

Ｔ
１φ３Ｗ１５０ｋＶＡ

６．６ｋＶ/２１０Ｖ－１０５Ｖ
防振ゴム、耐震ストッパー付き

温度計付

７．２ｋＶＡ２００Ａ

▲

▲

Ｗｈ

※電力会社工事

6 7 8

9 10

11

12

12 12

ＬＢＳ

ＰＦ　Ｇ５０Ａ

14゜

14゜14゜

14゜

14゜

14゜

14゜

14゜

CTx2
40A/5A

8゜

8゜

8゜

8゜

8゜

7.2kV 400A

ＬＢＳ

７．２ｋＶＡ２００Ａ
ＰＦ　Ｇ１０Ａ

ＳＲ１　６％

3Φ0.957kvar

ＳＣ１　３φ　６％

高圧受電盤

1

W:600xH:2300xD:75

露出型　製作盤

COS
φ

７．２ｋＶＡ２００Ａ

ＤＳ３Ｐ

７．２ｋＶＡ２００Ａ

12

38゜
3Φ10.0kvar

EM-CE250゜-1Cx314

EM-CE250゜-1Cx314

38゜ ＥＢ

３００ＶＶＳ ＰＦ×２

Ｖ

ＡＳ

×２

Ａ

L14

３００Ｖ

EM-FP250゜-1Cx3

DT-1
400A13 EM-FP250゜-1Cx3

※ＤＴは発電機電圧確立後切り替わるものとする。
※商用、発電表示ランプをするものとする。

W:1600xH:2300xD:900

露出型　製作盤

（電気室）

防災電源盤

15

内　容

更新

更新

更新

LBS 6.9kV200A×3 更新

更新LBS 6.9kV200A×2

更新LBS 6.9kV200A×3

更新

更新

更新

更新

更新

更新

機　器　名　称No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

高圧受電盤　ＶＣＢ

低圧動力盤

Tr:3φ75kVA

Tr:1φ150kVA

SC:3φ10kvar

ＶＣＴ

ＷＨＭ

ＤＳ　3P 7.2kV 200A

OC22゜-1Cx3

１

No

②

③

配管、配線

EM-CE200゜-1Cx3x2 E60゜(G104)x2

CVT38゜E8(E39)

EM-CET22゜(E39) 新規発電機～低圧動力盤

新規発電機～防災電源盤盤

受水槽棟～低圧動力盤

備　考

既設配線再接続

内　容

新　設

新　設

1.

2．

3.

4.

発電機設備整備に伴い、受変電設備の改修を行う。

低圧動力盤、低圧電灯盤の改修を行う。

注記

未使用ＯＣＢを撤去し、新規ＶＣＢを更新する。

5.

防災電源盤スコットトランス３φ３Ｗ７５ＫＶＡを新設する。

CV250゜-1Cx3x2

EM-FP250゜-1Cx3

更新ＡＴＭ盤

低圧電灯盤２

低圧電灯盤１

更新

新規防災電源盤

フレームパイプは再使用とする。

小
池

澤
井

澤
井

記
号

負
荷 A' A' A' A' A' A' A' A A A A

ＷＨＭ
電力計を新設
90％負荷で警報

C負荷は手動OFF・手動ONとする。
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３００Ｖ ＶＳ ＰＦ×２

Ｖ

ＡＳ
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×２

ＣＴ×２
３００/５Ａ

３００Ｖ ＶＳ ＰＦ×２

Ｖ
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Ａ

×２

ＣＴ×２
３００/５Ａ

ＣＴ×２
５００/５Ａ

消火ポンプ起動信号にて「切」

発電機起動は
低圧非常動力・電灯盤内27信号にて
ON/OFF

※１　MCDTは下記の順番でタイマーによるON・OFFを行い

　　　発電機の突入電流の抑制を行う

　　　　MCDT-1　　 NO1ON

　　　　MCDT-2・3　NO2タイマーON

　　　　MCDT-4・5　NO3タイマーON(自動・手動COS付）

※２　MCDT-1・2・3は計画停電時も送電可能とする。

※３　A'負荷は一般停電時は負荷制限なく投入

※４　MCDT-4・5は一般停電時は手動操作とする。

　　　C負荷ブレーカーを全てOFFとしMCDT-4・5を投入し

　　　C負荷ブレーカを電力量を確認しながら投入する。
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