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代表となる設計者氏名・印
設備設計者氏名・印構造設計者氏名・印意匠設計者氏名・印

その他の設計者氏名・印　欄
設備設計一級建築士氏名・印構造設計一級建築士氏名・印

北海道建設部建築局建築整備課

工事名
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1級建築士 登録第 185934 号  管理建築士　氏名　 丹野 晶平

一級建築士事務所　 北海道知事 （石） 登録第  4741  号

株式会社　北日本技術コンサル

丹野  晶平

電気室幹線系統図
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令和元年12月

北海道十勝合同庁舎受変電設備改修工事
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